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Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Anschaltung einer 
Feuerwehrhaus-eigenen 

BMA ans WAS

BMA ohne Voralarm

BMA mit Voralarm
(Pager vorhanden)

Voralarm

Auslösung Paging (ohne
Meldung an LWZ)

Nach Ablauf der
Interventionszeit:
Alarm

Meldung an LWZ
Alarmierung lt.
Alarmplan BMA

Auslösung
Sirene(n)
Auslösung Paging
Telefonische
Benachrichtigung
ev. weitere
Einsatzkräfte

Hinweise:
-  Formular für Anschaltung BMA im Feuerwehrhaus ausfüllen und an Funk (funk@ooelfv.at) senden.
-  Der Fachbereich Funk im OÖLFV nimmt zur Klärung der technischen Umsetzung Kontakt mit der Feuerwehr auf.

Achtung:
Notprogramm: bei eventuell auftretender Störung der Verbindung ins Funknetz läuft sicherheitshalber ein Notprogramm ab: Sirene
Feuer läuft lokal nach ca. 20 Sekunden, Paging wird lokal ausgelöst. 
Sollte keine Sirene am Feuerwehrhaus installiert sein, erfolgt KEIN Alarm!

Keine Pager
vorhanden

Meldung an LWZ Alarmierung lt. Alarmplan BMA

Auslösung Sirene(n)
Telefonische
Benachrichtigung
ev. weitere
Einsatzkräfte

Sirenenprogramm Feuer

Lokales Paging wird
unverzögert ausgelöst,
Meldung an LWZ und
weitere Auslösungen lt.
Alarmplan (evt. 2. Paging)

Alarmierung lt.
Alarmplan BMA

Auslösung Sirene(n)
Auslösung
Paging
Telefonische
Benachrichtigung
ev. weitere
EinsatzkräftePager vorhanden

Auslösung nur Paging (mit
vordefiniertem Fixtext) 
ACHTUNG: Es erfolgt hier
keine weitere Aktion durch
die LWZ!

Die möglichen Varianten einer Feuerwehrhaus-eigenen Brandmeldeanlage an die WAS Endstelle
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